
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Teplice 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1  

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 

 

s názvem 
 

   „FTVE – 1. etapa“ 

 



 
 

 

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 

uvedené zakázce. 

 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

Ve smlouvě je zmíněna dodávka včetně UTP, ale ve VV jsme takovou položku nenašli. Máme jej 

nacenit? A pokud ano tak kam? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

 Zadavatel k dotazu uvádí, že dodávka UTP má být účastníky zahrnuta do nabídkové ceny, a to v 

rámci položky vztahující se k dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

Dále jsme ve VV nenašli tvorbu provozních předpisů máme to chápat tak, že nejsou součástí 

dodávky? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

Zadavatel k dotazu uvádí, že zpracování provozních předpisů je součástí předmětu plnění a 

účastníci jej zahrnou do nabídkové ceny v rámci položky vztahující se k dokumentaci skutečného 

provedení stavby. 

 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 

U položek FV panelů je napráno, že mají být ANTIREFLEXNÍ jaká vrstva je tím myšlena? Máme 

tyto dvě možnosti: 

 

Coated glass - běžná úprava skla s AR folií, ale není to explicitně řečené. (splňuje většina dobrých 

výrobců) 

Anti-Glare / Low Glare Module - panely určené pro okolí letišť, protože neovlivňují piloty ani ŘLP. 

(speciální úprava povrchu) 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 

 Zadavatel k dotazu uvádí, že požadavkem na antireflexní provedení FV panelů je myšleno 

provedení typu Coated glass, tedy běžná antireflexní úprava skla. Zadavatel nepožaduje speciální 

provedení typu Anti-Glare / Low Glare Module. 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

 

V projektu (F-03.1) a VV pro FVE ZŠ Maršovská Teplice je uvedeno, že kabely povedou v plném 

žlabu. Máme to pochopit tak, že všechny kabely od FVE na střeše musí být v plném žlabu? I na 

konstrukci panelů? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 



 
 

 

 

Zadavatel k dotazu uvádí, že vedení kabelů na střeše musí být provedeno v souladu s 

požadavky normy ČSN P 73 0847, zejména s čl. 6.3.1.3. Účastníci jsou povinni tento požadavek 

zohlednit při zpracování nabídky. 

 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

 

Příloha č.7 se odkazuje na smlouvu o připojení, kterou se nám nepodařilo najít. Můžete nám zaslat 

smlouvu nebo hodnoty které nesmíme dle přílohy překročit? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Souboru Vysvětlení poskytuje účastníkům smlouvy o 

připojení. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.  

 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

 

Lze navrhnou i panely s jiným výkonem z důvodu lepší skladové dostupnosti? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

 

Zadavatel k dotazu uvádí, že účastníci jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z požadavků 

stanovených v zadávací dokumentaci, resp. ve výkazu výměr. Použití FV panelů s jiným výkonem 

z důvodu skladové dostupnosti zadavatel nepřipouští. 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o připojení 

 

V Brne  

 

 

 

 

 

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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