
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Teplice 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 

 

s názvem 
 

   „FTVE – 1. etapa“ 

 



 
 

 

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 

uvedené zakázce. 

 

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

V návaznosti na odpověď k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 si dovolujeme požádat o 

doplnění stanoviska. 

Zadavatel ve své odpovědi odkazuje na připojovací podmínky společnosti ČEZ Distribuce platné k 

1. 9. 2025. Dovolujeme si však upozornit, že vlastní proces připojení výrobny bude probíhat až v 

době realizace zakázky, kdy již jsou účinné nové připojovací podmínky distributora. 

Žádáme proto o potvrzení, že v případě, kdy by v době podání žádosti o připojení nebo uvedení 

výrobny do provozu byly ze strany distributora uplatňovány podmínky vycházející z vyšší 

hodnoty instalovaného výkonu fotovoltaických panelů nebo součtu jmenovitých výkonů střídačů 

a z tohoto důvodu vznikla povinnost zajistit dispečerské řízení, zkoušku souladu, simulační 

zkoušku a další související požadavky, budou tyto činnosti považovány za dodatečné plnění nad 

rámec zadávací dokumentace. 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na vymezení předmětu plnění dle zadávací dokumentace, 

projektové dokumentace a souvisejících příloh zadávací dokumentace. 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek nepožaduje zajištění dispečerského řízení, zkoušky 

souladu, simulační zkoušky ani dalších činností souvisejících s případným zařazením výrobny do 

režimu, který by tyto požadavky vyvolával. Zadávací dokumentace ani projektová dokumentace s 

těmito činnostmi nepočítá. 

Zadavatel současně uvádí, že dle stanoviska projektanta je navržené technické řešení v souladu s 

připojovacími podmínkami společnosti ČEZ Distribuce, a.s., přičemž instalovaný výkon 

fotovoltaické elektrárny činí 94,6 kWp. Dle vyjádření projektanta navržené řešení splňuje rovněž 

aktuálně uplatňované připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a.s. 

 

V Brne  

 

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 


