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VYSVETLENI ZADAVACiI DOKUMENTACE &. 4

Zadavatel: Statutarni mésto Teplice
nameésti Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IC 00266621
Verejna zakazka Vymeéna svitidel VO za LED (Rekonstrukce VO ve mésté Teplice)

systémové Cislo: P26V00000092

evidencni Cislo ve Véstniku vefejnych zakazek: 22026-034491
zadavana v otevieném fizeni podle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek (dale jen ZZVZ)

Zadavatel v ramci vySe uvedené vefejné zakazky obdrzel prostfednictvim profilu zadavatele dne 20.7.2026 ve
14:00:49 hodin zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace. V souladu s ustanovenim 8 98 a § 99 ZZVZ Vam
zadavatel sdéluje nasledujici vysvétleni, doplnéni a zménu zadavaci dokumentace k zadavacim podminkam,
vztahujici se k vySe uvedenému zadavacimu fizeni.

Zadost a jeji vyporadani:

Zadost:

v ramci pripravy nabidky na vyse uvedenou verejnou zakazku a po prostudovani poskytnutych podkiadd v
Priloze ¢. 5a (Pokyny pro zpracovani svételné-technickych vypoctd) a Priloze ¢. 5b (Podklad k vypoctim)
Vas Zadame o vyjasnéni technickych poZadavkd tykajicich se vypoctd rusivého svetia.

V Priloze ¢. 5a je v kapitole ,,Pokyny pro zpracovani vypoctd rusivého svétia"™ uvedeno: ,,U vsech vypocti
rusivého svetla nesmi byt na vypocetnich rastrech prekrocena hodnota dle normy a stanovené zony
Zivotniho prostredi uvedené v nazvu situace vypoctu rusivého svétia.™

Pri analyze poskytnutych otevrenych soubori pro vypocet rusivého svétia (soubory RS C5.evo, RS M4.evo,
RS M5.evo, RS M6.evo, RS P4.evo a RS P5.evo) jsme vsak zjistili, Ze v nazvech situaci ani v samotnych
vypoctovych projektech DIALux evo nejsou konkrétni zony Zivotniho prostredi (napr. E2, E3, E4) dle normy
CSN 36 0459 (resp. CSN EN 13201-2) specifikovany. Vzhledem k tomu, Ze:

1. Volba zony Zivotniho prostred/ zésadné urcuje limitni hodnoty svislé osvétienosti na oknech (|(E_{v}])) a
maximalni svitivosti svitidel do okoli (1(1)),

2. Zadavaci dokumentace v Priloze c. 5a (kapitola Pouceni) stanovuje, Ze nedodrZeni normativnich hodnot
bude didvodem k vyrazeni nabidky a vylouceni ucastnika,

3. Po instalaci novych svitidel bude zadavatelem zadano autorizované méreni osvétiens a rusivého svétla,
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timto zdvofile Zédame zadavatele o jednoznacné urceni zon Zivotniho prostredi (pfipadné konkrétnich
limitnich hodnot v Ix a cd) pro jednotlivé poskytnuté vypoctové soubory rusivého svéetia (RS).
Zaroveri Zadame zadavatele o adekvatni prodlouZen/ terminu podani nabidky.

e

Vysvétleni zadosti:

Zadavatel v odpovédi upfesniuje poZzadavek na limitni hodnoty ve vypoctech rusivého svétla. Pozadované
hodnoty vychazi a jsou v souladu s CSN 36 0459. Tyto hodnoty plynou ze zatfidéni dotéenych &asti
komunikaci ur€enych k rekonstrukci do zén svételného prostfedi podle bodu 5.2 — Zénovani v pfedmétné
normé a urCeny podle tab. €. 3 téZze normy.

VSechny projektem dotéené svételné body spadaji do zén Z3 (komunikace P) resp. Z4 (komunikace M).
Konkrétni pozadované limitni hodnoty jsou pak definovany v tab. €. 4. normy

Tabulka 4 — Pozadavky na omezeni nezadoucich uginkl venkovniho osvétleni

Jas Jas Trida Podil Nahradni teplota
Zéna l:r‘;aodv znaku Svisla osvétienost na objektech svitivosti 9 :3;’&:‘3 chromatiénosti®
svételného vy
prostiedi o Ls Ev(Ix)®
_ - G* Ru (% Tep (K
(cd-m=2) | (cd-m=2) vefejné osvétlen! | ostatni osvétleni ) @)
20 0 0 neaplikovatelné | neaplikovatelné G*6 0 <2 200
21 02 02 0 0 = G*4 0 <2200
22 <23 | =200¢9 <5 <1 = G*3 =25 <3000
Z3 =23 | =2009 <5 <1 bez poZadavku =50 <3000
Z4 <29 | =2009 =5 =1 bez poZadavku | =15,0 <3000
@ Plati v dobé od 24:00 do 6:00.
b Plati v noéni dobé od 22:00 do 6:00.
¢V zastavéném U(zemi je pfipustna hodnota Ev < 5 Ix.
9 PoZadavky plati pro nové budované osvétlovaci soustavy a pro soustavy po kompletni rekonstrukei.
) Plati pro osvétleni s pfedepsanymi poZadavky na Esc a Ev. Pro ostatni osvétlovaci soustavy je pozadovéno RuL= 0 %.

Nad limity parametrd normy je v technickych kritériich této vefejné zakazky pozadavek:
- Maximalni povolena hodnota nahradni teploty chromatiénosti CCT stanovena na 2700 K.
- Podil horniho svétla RUL = 0 %.

Vzhledem ktomu, Ze v dUsledku vySe uvedeného dotazu doslo k upresnéni zaddvaci dokumentace, je
prodlouzena lhita pro podani nabidek a jeji konec je nové stanoven na 10.8.2026 ve 14:00 hod.

Zadavatel doporuc¢uje dodavatel(im, aby sledovali profil zadavatele, kde budou vSechna nasledujici vysvétleni,
jakoz i pfipadna doplnéni nebo zmény zadavacich podminek zvefejiiovany v souladu se zakonnymi pravidly
ZZV7Z.

Da n i el Digitalné podepsal

V Teplicich dne 22. 7. 2026 Daniel Méstka
v Datum: 2026.07.22
M ESt ka 09:56:06 +02'00"

za statutarni mésto Teplice
Ing. Milan Slepicka
vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice
v z. Daniel Méstka
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