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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni.

Vazeny pane inZenyre,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost ze dne 25. 6. 2019, ve které nas zadate
o vydani stanoviska k umistén{ stavby trolejbusového vedent a k provadéni souvisejicich
¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nagem majetku.

Ze zaslanych podkladl je ziejmé, Ze stavba:

1. Nazev stavby: Rozsifeni trolejbusovych tratf v Teplicich — stavba 1 — 4
Stavba 1
2. Parc. gislo: 2282/ 1, 2283/ 1, 2290/ 1, 970/ 2, 2322
3. Kat. uzemi: Teplice-Trnovany (766259)
Stavba 4
Parc. gislo: 910/ 7
Kat. uzemi: Teplice-Trnovany (766259)
Stavba 2
Parc. ¢islo: 1560/19, 2344/ 7, 1560/ 23, 1297/ 14, 1297/ 23
Kat. Gdzemi: Teplice-Trnovany (766259)
Stavba 3
Parc. &islo: 4466, 1837
Kat. tzemi: Teplice (766003)
4. Investor: Statutarni mésto Teplice
5. Predlozené podklady: Zadost, koordinaéni situace

6. Sdéleni o existenci siti DSO: nebylo doloZeno

a s ni souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni, ktera jsou v majetku nasi
spole¢nosti:

Stavba 1

Typ zafizeni: kabelové vedent

SJZ: DS-VN-UU102546 K-TS DUROTERM - TS OBAL
Napétova hladina: 35 kv
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SJZ:

Napétova hladina:

SJZ

Napétova hladina:

Typ zafizeni:
SJz:

Napétova hladina:

Stavba 4

Typ zafizeni:
SJZ:

Napétové hladina:

Stavba 2
Typ zafizeni:
SJZ:

Napétova hladina:

SJZ:

Napétova hladina:

DS-VN-UU103677
DS-VN-UU102578
DS-VN-UU101170
DS-VN-UU101171
22 kV

DS-VN-UU101893
TRNOVANY
DS-VN-UU102929
DS-VN-UU101896
NOVOSEDLICE
DS-VN-UU102580
10 kV
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K-TS 2 TRNOVANY - TS 1 TRNOVANY
K-TS PLACHTARNA - TS 15 TRNOVANY 2x
K-TS DP - TS PLZENSKE PIVO

K-TS KOREK - TS PLACHTARNA

K-ROZVODNA SOBEDRUHY - TS CSAD

K-TS SCHEINEROVA - TR SOBEDRUHY
K-TS HLAVKOVA - TS POTRAVINY

K-TS SVOBODOVA - TS 20 TRNOVANY

DS-NN-100932-UU0019 Trnovany-provozni obec
DS-NN-100932-UU0002 Trnovany-provozni obec
DS-NN-100232-UU0006 Trnovany-provozni obec

0,4 kV

podminkou je prelozka kabelti VN (TP-Tpc, Riegrova, mémirna-
prelozka VN, 1Z-12-4000554)

kabelové vedeni
DS-VN-UU102564
DS-VN-UU101891
22 kV

kabelové vedeni
DS-VN-UU102547
DS-VN-UU102546
35 kv

DS-VN-UU102579
DS-VN-UU102563
DS-VN-UU102566
DS-VN-UU102572
DS-VN-UU101166
DS-VN-UU102571
DS-VN-UU102560
DS-VN-UU102570
DS-VN-UU102558
DS-VN-UU102929
DS-VN-UU102577
DS-VN-UU102569
DS-VN-UU102558
22 kV

K-TS PLZENSKE PIVO - TS RIEGROVA
K-TS RIEGROVA-TS 19 TRNOVANY

K-TS OBAL - R SOBEDRUHY  2x
K-TS DUROTERM - TS OBAL

K-TS 15 TRNOVANY- TS 18 TRNOVANY

K-TS 10 TRNOVANY - TS 3 TRNOVANY

K-TS 14 TRNOVANY - TS KANALIZACE

K-TS 4 TRNOVANY - TS 3 TRNOVANY

K-TS TISKARNA - TS NERUDOVA  2x

K-TS 7 TRNOVANY - TS 4 TRNOVANY

K-TS 9 TRNOVANY - TS TISKARNA 3x

K-TS 6 TRNOVANY - TS 7 TRNOVANY

K-TS ZEMSKA PROBOSTOV - TS 8 TRNOVANY
K-TS SCHEINEROVA - TR SOBEDRUHY

K-TS 1 TRNOVANY - TS SVOBODOVA

K-TS 1 TRNOVANY - TS 6 TRNOVANY

K-TS ZEMSKA PROBOSTOV - TS 8 TRNOVANY
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SJzZ: DS-VN-UU101893 K-ROZVODNA SOBEDRUHY - TS CSAD 2x
TRNOVANY
DS-VN-UU102929 K-TS SCHEINEROVA - TR SOBEDRUHY
DS-VN-UU103677 K-TS 2 TRNOVANY - TS 1 TRNOVANY
Napétova hladina: 10 kV

SJZ: DS-NN-100932-UU0008 Trnovany-provozni obec
DS-NN-100932-UU0024 Trnovany-provozni obec
DS-NN-100932-UU0021 Trnovany-provozni obec
DS-NN-100932-UU0019 Trnovany-provozni obec

Napétova hladina: 0,4 kV

Typ zatizent: el. stanice

SJz. TP_0990 Trnovany — TS 4

Napétova hladina; 22/ 0,4 kV

Stavba 3

Typ zafizeni: kabelové vedeni

SJZ: DS-VN-UU103375 K-TS Plavecka hala -TS Teplotechna

DS-VN-UU102692 K-TS SAFARIKOVA - TS VOJENSKE LAZNE
Napét'ova hladina: 10 kV

SJzZ: DS-NN-100918-UU0070 Teplice - Stred
DS-NN-100918-UU0087 Teplice - Stred
Napétova hladina: 0,4 kV

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s provadénim éinnosti zasahujicich do ochranného
pasma pfedmétného el. zafizeni.

Povoleny ¢&innosti *): 1, 2, 3,4
*) Legenda povolenych &innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 — kaceni a profez
4 — umisténi stavby 5 — skladovani hoflavin 6 — skladovani vybusnin

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné vyjadieni k existenci siti
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém Uzemi a dodrzen! podminek
uvedenych v tomto vyjadieni k sitim.

2, Soubehy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, SN EN 50423-3, PNE 33 0000-6
a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52
a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti
technického vybaveni. Diraz na minimalni povolenou vzdalenost prvké trakéniho vedent
od vodi¢t nasich nadzemnich vedeni!

Chranéné



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Strana 4 (celkem 5)

V8echny budované trakéni podpérné body (stoZary) budou umistény mimo ochranné
pasmo (vylozniky nad kabelovym vedenim samoziejmé nevadi).

Nase kabely Vam budou bezplatné na pozadani vyty&eny. Kabely Ize bez naSeho védomi
odkryt pouze k zakrytovym deskam. Pro daldi prace se kabely musi vypnout!

Vyty&eni (musite mit platnou situaci s nasimi sitémi - Geoportal CEZ), odstavku kabeld,
a hlavné kontrolu uloZeni pfed zahozem (se zapisem do stavebniho deniku), narokujte

u provozovatele, oddéleni Sité Louny, pracoviété Teplice (na nékteré z adres uvedenych
v zapati). Trasy a hloubky uloZeni se i po vyty€eni musi povaZovat za informativni.

Upozorriujeme na na$e nadzemni vedeni 0,4 kV. Neni chrdnéno ochrannym pasmem.
Dbejte zvydené opatrnosti pfi pracich mechanizmil pod vedenim nebo v jeho blizkosti,
zemnimi pracemi nesmi byt narudena stabilita podpé&rnych bod.

Veskeré prace v ochranném pasmu el. zafizeni budou provadény s nejvétsi opatrnosti
za dodrzeni podminek bezpecnosti prace v blizkosti el. vedeni.

Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti po§kozenych mist mize byt provedeno pouze

po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikl a pracovnikll nami
povérenych firem k nademu zafizeni.

Pracovnici provadsjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpeénostnich pfedpist.

Bude zaji$tén trvaly pristup k zafizeni CEZ Distribuce, a. s. pro manipulace a Gdrzbu.

Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno uzemnéni zafizeni distribu¢ni soustavy,
pfi pfipadném obnazeni zemnici pasky je nutné toto neprodlené ohlasit nasi spoleénosti.

CEZ Distribuce, a. s. nepfevezme zadnou zodpovédnost za pfipadné skody, které
vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni
za nepiedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych podminek.

Pti pfipadné tpraveé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné soucasné
vyskové nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo v&as oznameny nasi spole¢nosti.

Na$ souhlas s &innosti v OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT services, a. s. a Telco
Pro Services, a. s.
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Souhlas s provadénim Cinnosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyée uvedené stavby konéi
dnem vydanf kolauda¢niho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, 2e podminky stanovené
v tomto rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly
odstranény ani na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést
ochranné pasmo do pivodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli innosti, kterou zakon
vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu,
a netyka se zajisténi dodavky elekttiny pro danou stavbu.

V pfipadé nutnosti nés mizete kontaktovat na nasi Zakaznické lince 800 850 860, ktera je Vam
k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu, pfi hovoru s operatorem uvadéjte laskavé nasi
znacéku ze zahlavi dopisu.

S pozdravem

Teplicka 874/8
psC 4056 02
1C: 247 29 035 18.

SO TI] “CER pistribuce, a. s.
ESY  patin, D&sin V-Pedmekly

Ing. Vladimir Koten
vedouci oddéleni Sprava energetického majetku Sité Sever
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha
podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
podminky pro provadéni ginnosti v ochrannych pasmech el. stanic
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni elekirizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, m&Fici

a zabezpecovacl techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkéch
podnikéni a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakondl (energeticky
zakon), ve znénl pozdéjsich predpist (dale jen "energeticky zakon"), a Gini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zdkona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukee a jina podobna
zafizeni, jakoz | uskladfiovat hoflavé a vwhusné Jatky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét €innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob, ‘

d) provadét innosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatng znesnadfiovaly pfistup k t&mto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét veden| t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni éinnosi zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
poZzadat o plsemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)

a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel pracl musi pfed zahéjenim praci zajistit vytygeni podzemniho zafizeni a prokazateln&
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2, Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajnihp) kabelu musi byt provadény ruéné.
V pfipadé provedeni sond (ruén&) mlze byt tato vzdalenogt.-snizena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a .
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, SN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302. !
5. Dodavatel pract musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimaln& 3 pracovni dny pfedem.
6. Pii potiebé& pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.
7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod nap&tim. Odkryté kabely musi byt za

pnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznateny vystraZnou tabulkou dle

SN SO 3864. :
8. Pfed zahozem kabelové trasy rusi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadgjici zemni préce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribugni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.
8. Pfi z&hozu musi byt zemina pod kabely fadn& udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryii
proti mechanickému poskozen.
10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelern.
11. KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamZitd nahléseno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v
tydnu.
12. Ukon&eni stavby musi byt neprodlené ohlagenoc pfisludnému provoznimu Gtvaru.
13. Po dokonéeni stavby proveozovatel distribuéni soustavy neseuhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodil, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v echranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu&ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z echranného pasma nebo na
zéklada souhlasu s ginnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno
Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pFislusného ustanoveni energetického
zakona spocGivajici v poruseni zakazu provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného
zakona.

f
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PODMINKY PRO PROVADENi CINNOSTi V OCHRANNYCH
PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Z&k. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych
zakon( (energeticky zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s nap&tim v&t§im neZ 52 kV v budovéch 20 metrll od oplocent
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na trovefi nizkého napéti 7 m od vné&j&i hrany pldorysu
stanice ve v8ech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a men3f nez 52 kV
na droveil nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybu&né latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemnl prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoZzfiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na z&kladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

’

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét &innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpecénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmengujici &i podstatné
znesnadiiujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zatisténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napétf nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat pfredméty branici pristupu do elekirické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebnim ufadem nebo
nahlaSeno Energetickému regulaénimu tfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v poruSeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46
uvedeného zakona.
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